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 1. WSTĘP 
Instrukcja montażu i eksploatacji obsługi ma na celu zaznajomienie użytkownika z budową, 
działaniem, zasadami instalowania i obsługi automatycznych kotłów grzewczych  typu SKP 
PELLELEPHANT, opalanych paliwem stałym w postaci granulatu drzewnego typu pellet. Każdy 
użytkownik przed przystąpieniem do zainstalowania i eksploatacji kotła powinien dokładnie 
zapoznać się z instrukcją obsługi. Zawiera ona zalecenia dotyczące właściwego obchodzenia się 
z kotłem i jego prawidłową eksploatacją. Nieprzestrzeganie przez osobę wykonującą montaż 
kotła oraz przez użytkownika zaleceń i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji może prowadzić 
do utraty gwarancji oraz stanowić zagrożenie zdrowia i życia osób przebywających w obiekcie, w 
którym pracuje kocioł. 

 

2.  INFORMACJE OGÓLNE 
Przed przystąpieniem do instalowania kotła należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją, a 
także sprawdzić kompletność osprzętu stanowiącego wyposażenie kotła oraz elementów i 
materiałów służących do jego montażu zarówno do instalacji c.o. jak i do instalacji 
wyciągowej spalin i komina. 

 
2.1 Zastosowanie 
Kotły automatyczne typu SKP PELLELEPHANT  przeznaczone są do pracy w instalacjach centralnego 
ogrzewania grawitacyjnych lub pompowych w domach jednorodzinnych, punktach usługowych i 
handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich itp., o temperaturze wody zasilającej 
nieprzekraczającej 90ºC. Kocioł należy do grupy kotłów wodnych niskotemperaturowych i nie 
podlega rejestracji w rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego. 
Kotły typu PELLELEPHANT, mogą być stosowane wyłącznie w instalacjach systemu 
otwartego zabezpieczonych zgodnie z PN-B-02413:1991– Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. 
Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego.  
Kotły PELLELEPHANT można dostosować do instalacji systemu zamkniętego jedynie po 
zastosowaniu zewnętrznych urządzeń do odprowadzania nadmiaru ciepła. Instalacja musi 
spełniać wymagania normy PN-EN-12828, 

UWAGA: 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 Dz.U.2009nr 56 poz. 461,,Zabrania się 
stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego , wyposażonej w 
przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300kW, wyposażonego 
w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła”. 

 
2.2 Paliwo 
Paliwem podstawowym  - do kotłów PELLELEPHANT jest  biomasa w postaci pelletu drzewnego. 
Paliwo podstawowe jest spalane w palniku pelletowym, do którego podawane jest z zasobnika 
poprzez podajnik ślimakowy. Pellet powinien spełniać wymagania klasy A1 , A2 oraz B według 
PN-EN ISO 17725-2:2014. Na takim paliwie kocioł osiąga deklarowaną moc cieplną i parametry 
spalania spełniające normy klasy 5 wg. PN-EN 303 5:2012, a układ podawania działa bez 
zakłóceń. Używane paliwo powinno być w stanie  suchym, przechowywane w 
pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Wilgotność nie może przekraczać 10%. 
 
Przy zastosowaniu paliw innych niż rekomendowane producent nie gwarantuje  
uzyskania parametrów    eksploatacyjnych kotła podanych w Tabeli 2. 
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Wymagania jakościowe pelletu 

 
UWAGA: 
Zabrania się napełniania zasobnika paliwem innym niż ekogroszek, gdyż grozi to uszkodzeniem podajnika i utratą 
gwarancji. Niedopuszczalne jest spalanie materiałów z tworzyw sztucznych, spalanie ich może doprowadzić do 
uszkodzenia paleniska. Zabrania się stosowania materiałów łatwopalnych (np. benzyna, nafta, rozpuszczalniki) 
do rozpalania kotła, może to przyczynić się do powstania pożaru lub wybuchu 

 

UWAGA: 

Należy pamiętać, że stosowanie nieodpowiednich paliw stałych z jednoczesnym utrzymywaniem niskich temperatur 
spalin oraz temperatury wody powrotnej poniżej 600C prowadzi do przyśpieszonego zużycia kotła i obniża jego 
sprawność. Spowodowane jest to wykraplaniem się produktów spalania –z azotem i siarką, które łącząc się z wodą 
tworzą agresywne środowisko powodujące korodowanie elementów kotła. W przypadku braku wkładu kominowego, 
niska temperatura spalin i wody na powrocie z instalacji grzewczej powoduje przenikanie kondensatu z przewodu 
kominowego do wnętrza budynku. 

 
2.3 Dobór kotła do instalacji grzewczej 
Typoszereg kotłów SKP PELLELEPHANT obejmują dwie jednostki kotłowe o mocach cieplnych 15 
kW i 25kW. Podstawowe dane techniczne typoszeregu kotłów zestawiono w Tabelach 2, 3, 4. 
Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych 
pomieszczeń sporządzony zgodnie z normą „PN-EN ISO 13790:2008 Energetyczne właściwości 
użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia” przez 
uprawnionego projektanta budynku. 
W przypadku metody szacunkowej (przybliżonej) należy uwzględnić jak największą liczbę 
potencjalnych czynników wpływających na straty i na zyski ciepła w obiekcie, tak, aby dobrana 
moc kotła odpowiadała rzeczywistemu zapotrzebowaniu na energię cieplną. 
Zaleca się, aby moc nominalna kotła była równa obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła dla 
ogrzewanego budynku. Wówczas nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych (temp. 
zewnętrzna ok.–20ºC) można zapewnić komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach. 
Kocioł należy dobrać w zależności od zapotrzebowania cieplnego budynku przy zapewnieniu 
komfortu cieplnego. Dobór mocy kotła zależy od wielu czynników, w tym m.in. grubości ścian, 
ocieplenia budynku, szczelności okien i drzwi, rodzaju zastosowanych szyb, jak również od strefy 
klimatycznej, w której znajduje się budynek. Dobranie kotła o zbyt dużej mocy będzie 
powodowało większe zużycie paliwa i większe koszty eksploatacji, natomiast kocioł o zbyt małej 
mocy nie spełni oczekiwań i nie zapewni komfortu cieplnego. 

 
Szacunkowy dobór mocy grzewczej kotła można oprzeć na wzorze: 

qFQ O G R Zk o t a ∗=  

kotaQ  - moc grzewcza kotła [kW] 
OGRZF - powierzchnia ogrzewana [m2] 

q - jednostkowe zapotrzebowanie ciepła [kW/m2] 

Pellet drzewny                                                                                      
            Jednostki                                                                                    

Wartość 

Średnica  mm 6-8 
Wartość opałowa MJ/kg >17 
Zawartość popiołu % ≤0,5 
Zawartość wilgotności % ≤ 12 
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W tabeli 1. podano orientacyjne powierzchnie pomieszczeń, które mogą być ogrzewane kotłami 
serii SKP PELLELEPHANT w zależności od sposobu doboru wielkości kotła do instalacji grzewczej. 

 
 

Tabela 1.   
Orientacyjne powierzchnie ogrzewanych pomieszczeń przez instalacje zasilane z kotłów PELLELEPHANT 

 
 

Zawarte w tabeli 1 dane są określone dla pomieszczeń o wysokości 2,5 m i mają charakter orientacyjny.  
 

 3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA KOTŁÓW 
3.1 Opis budowy kotłów 
Seria kotłów na pellet SKP PELLELEPHANT obejmuje 2 jednostki kotłowe o mocy cieplnej 15 i 25 
kW. Podstawowe specyfikacje techniczne serii kotłów przedstawiono w tabeli 2. Konstrukcja 
kotła pokazano schematycznie na rycinie 1. 
Korpus kotła wykonany jest z blachy stalowej kotłowej i rur. Płaskie ściany i rury zostały 
wzmocnione kotwami. 
Kanały konwekcyjne tworzą poziome stalowe rury umieszczone nad komorą kotła (7). 
Czyszczenie odbywa się przez przednie drzwiczki (1) i wyczystki boczne znajdujące się po obu 
stronach kotła SKP PELLELEPHANT. 
 Popiół i części stałe z komory pieca (7) należy usunąć po otwarciu drzwi kotła. 
Drzwi są uszczelnione ogniotrwałym sznurem (bez azbestu), są wyposażone w klamki 
zamykające ze specjalnym uchwytem chroniącym użytkownika przed poparzeniem. 
Na górnej ścianie kotła znajduje się połączenie zasilania (9) i połączenie zaworu 
bezpieczeństwa (11). Na tylnej ścianie znajduje się kanał spalinowy (5) z wyczystką i kran do 
spuszczania wody z kotła (12). 
Z przodu kotła znajduje się palnik na pellet (4). Paliwo do palnika jest podawane ze zbiornika 
paliwa (3) przez podajnik ślimakowy napędzany motoreduktorem z silnikiem elektrycznym (5) 
połączonym z palnikiem za pomocą elastycznej rury. Regulator jest fabrycznie wypełniony 
olejem syntetycznym, którego nie trzeba wymieniać przez cały okres użytkowania. 
Integralną częścią zestawu kotłów SKP PELLELEPHANT jest zbiornik paliwa, który można umieścić 
zarówno na górze kotła, jak i po prawej i lewej stronie kotła, o ile pozwala na to elastyczna rura 
łącząca. Pojemność zbiornika paliwa wynosi 190 litrów. 
 
 

Typ kotła 
Moc 
kotła 
[kW] 

Dom wolnostojący Segment wewnętrzny 

Dom 
dobrze 

ocieplony 
(nowy) 
 q= 80 
W/m2 

Dom 
średnio 

ocieplony  
 q= 120  
W/m2 

Dom 
słabo 

ocieplony  
 q= 160 
W/m2 

Dom dobrze 
ocieplony 

(nowy) 
 q= 60 W/m2 

Dom średnio 
ocieplony  

 q= 100 
W/m2 

Dom słabo 
ocieplony  

 q= 140 
W/m2 

Orientacyjna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń [m2] 
PELLELEPHANT 

15 15 190 130 150 250 150 110 
PELLELEPHANT 

25 25 320 210 160 420 250 180 
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Sterowanie kotłem mikrokontrolera znajduje się w górnej części kotła. Regulator służy do 
utrzymania stałej temperatury wymaganej przez użytkownika na wyjściu z kotła. Jego zadaniem 
jest dynamiczne kontrolowanie pracy dmuchawy, podajnika peletu, pomp obiegu wody w 
kotle i pompy ciepłej wody lub pomp dodatkowych w optymalny sposób dla procesu spalania. 
Sposób podłączenia i działania sterownika opisano szczegółowo w instrukcji obsługi sterownika, 
która jest dołączona do nn. Instrukcja montażu i obsługi kotła. 
Korpus kotła pokryty jest izolacją termiczną, pokrytą płaszczem stalowym malowanym 
proszkowo. Okładzina izolacyjna zamontowana na powierzchni korpusu wodnego zmniejsza 
straty cieplne kotła do otoczenia. 
UWAGA: 

Co najmniej raz w tygodniu usuń popiół z komory spalania. 
Aby usunąć popiół z komory spalania, otwórz drzwi (1) i za pomocą skrobaka przymocowanego do kotła usuń popiół z 
tacy (również przymocowanej do kotła). 
 
Co najmniej raz w miesiącu usuń popiół z rurek dymowych i kanałów dymowych (2). Rurki dymowe są czyszczone za 
pomocą pręta czyszczącego przymocowanego do zestawu czyszczącego z kotłem. Następnie odkręć wyczystkę 
boczną kotła (2) i usuń popiół za pomocą odkurzacza lub zamiatarki.  
 
Uwagi odnośnie czyszczenia palnika znajdują się w instrukcji palnika. 
 

   
Rys. 1 Schemat konstrukcyjny kotłów typu SKP PELLELEPHANT 

 
1 - drzwiczki paleniskowe 
2 – wyczystka boczna 
3 – zasobnik paliwa  
4 - palnik  
5 - motoreduktor  

          6 – sterownik kotła  

 7- komora na popiół  
 8 – rewizja zasobnika paliwa 
 9 – kruciec zasilania 
10 – kruciec powrotu 
11 – zawór bezpieczeństwa  

          12 – kran spustowy wody 
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3.2 Dane techniczno- eksploatacyjne kotłów 
 

Tabela 2. Podstawowe dane techniczno- eksploatacyjne kotłów  typoszeregu 
SKP PELLELEPHANT. 

Lp. Specyfikacja J.m. 

Typ kotła 

SKP PELLELEPHANT 
15 

SKP PELLELEPHANT 
25 

1. Znamionowa moc cieplna kW 15 25 

2. Zakres mocy kotła kW 4,5÷15 7,5÷25 

3. Sprawność cieplna kotła % 92 93 

4. Klasa kotła wg. PN-EN 303-5: 2012 - 5 

5. Spalanie przy mocy znamionowej kg/h 3,2 5,3 

6. Temperatura spalin przy mocy 
znamionowej 

0C  89,8 110,4  

7. Temperatura spalin przy minimalnej 
mocy 

0C  67,6  76,2 

8. Średnica wylotu spalin mm 160 

9. Maksymalna temperatura wody w 
kotle 

0C 85 

10. Zalecana temperatura wody w kotle 
na zasilaniu 

0C 65-80 

11. Dopuszczalna minimalna 
temperatura wody powrotnej 

0C 55 

12. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie 
robocze bar 1,5 

13. Badanie maksymalnego 
dopuszczalnego ciśnienia wody bar  2,5 

14. Połączenia zasilania i powrotu cal R 5/4" 

15. Pojemność wodna l 90 

16. Masa kotła, palnika i zbiornika 
paliwa (bez wody, ceramiki i paliwa) kg 280 

17. Paliwo - Pellet drzewny klasy A, A1, B  

18. Połączenie elektryczne -  1 PEN ~50Hz 230V TN-S 

19. Połączenie elektryczne A 2,5 

20. Izolacja elektryczna - IP20  

21. Wymiary 
kotła 

Głębokość Y0 mm 993 

Szerokość X0 mm 681 

Wysokość z 
zasobnikiem Z0 mm 1505 
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3.3 Armatura bezpieczeństwa i regulacji 
 

Termostat bezpieczeństwa kotła STB (opcjonalny) - jest to dodatkowy mini czujnik  bimetaliczny 
(umieszczony w płaszczu kotła - odłączający podajnik w przypadku przekroczenia temperatury 
alarmowej - około 95 ° C. Jego aktywacja zapobiega wrzeniu wody w układzie w przypadku 
przegrzanie kotła lub uszkodzenie sterownika. Dezaktywacja tego zabezpieczenia jest możliwa 
gdy temperatura spadnie do bezpiecznej wartości, poprzez zresetowanie przełącznika na 
obudowie i sprawdzenie przyczyny nadmiernego wzrostu temperatury. 
 
Czujnik temperatury kotła - jego zadaniem jest kontrola procesów spalania i wygaszenia kotła. 
 
Zawór bezpieczeństwa 
Kocioł wymaga zainstalowania zaworu bezpieczeństwa, który zapewnia dodatkową ochronę 
przed wzrostem ciśnienia w przypadku zamarznięcia wody w częściach instalacji, a zwłaszcza w 
naczyniu wzbiorczym. 
 
Zawór Zabezpieczenia Termicznego przed przegrzaniem 
(wyposażenie dodatkowe) 
Dodatkowo w przypadku montażu kotła w instalacji pracującej w obiegu zamkniętym należy 
zamontować urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła. Urządzeniem takim może być  
np. wężownica schładzająca (np. WZS-2) lub zawór schładzający (np. DBV). 
Przegrzanie kotła (powyżej temp. 95°C w płaszczu) powoduje otwarcie zaworu 
termostatycznego i bezpieczne schłodzenie kotła. 
 
Sterownik kotła 
Elektroniczny sterownik kotła z niezależnym czujnikiem STB i czujnikiem temperatury wody w kotle 
oraz fotokomórką w zespole palnika zapewnia ochronę przed nagłą awarią rozpraszania ciepła 
lub awarią wentylatora nadmuchowego. Prawidłowe funkcjonowanie tych elementów 
zapewnia stabilny i bezpieczny proces spalania. 
 
Izolacja termiczna 
Korpus kotła pokryty jest izolacją pochłaniającą ciepło z wełny mineralnej o grubości 40 mm 
pokrytą płaszczem z blachy stalowej. Płaszcz izolacyjny przymocowany do powierzchni zbiornika 
wodnego ogranicza straty cieplne kotła do otoczenia. 
 
3.4 Wyposażenie kotła 
Wraz z Instrukcją montażu i eksploatacji zawierającą Kartę gwarancyjną do kotła dołączane 
są : 
 panik pelletowy, 
 podajnik z motoreduktorem 
 sterownik elektroniczny kotła 
 narzędzia do obsługi: skrobak/szczotka, pogrzebacz, łopatka do popiołu 
 
 
INSTRUKCJA MONTAŻU KOTŁA 

 
Kocioł dostarczany jest w stanie zmontowanym, z dołączonym dodatkowym 
wyposażeniem, które należy podłączyć w czasie montażu kotła do instalacji. Przed 
rozpoczęciem instalowania kotła należy sprawdzić czy zestaw jest kompletny i 
nieuszkodzony.  
Dane z tabliczki znamionowej kotła muszą zgadzać się z danymi w dokumentacji kotła.  
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UWAGA: 
Instalację kotła należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu, a instalacje, do których kocioł będzie 
podłączany powinny być sprawne i wykonane zgodnie z odpowiednimi projektami.  
Zaleca się by montaż kotła powierzyć wykwalifikowanemu instalatorowi. 
 

3.5 Transport kotła 
Podnoszenie i opuszczanie części kotła powinno odbywać się przy użyciu podnośników 
mechanicznych. Przy przewożeniu części kotła należy je zabezpieczyć przed przesunięciami i 
przechyłami na platformie pojazdu. Kocioł należy transportować w pozycji pionowej. 

 
3.6 Miejsce zainstalowania kotła 
Zgodnie z normą PN-87/B-02411„Kotłownie wbudowane na paliwo stałe" oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. z 2002 Nr 75 poz. 690) w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki – kocioł na paliwo 
stałe powinien być zainstalowany w wydzielonym pomieszczeniu, kotłowni (np. piwnica, 
pomieszczenie na poziomie terenu lub poziomie ogrzewanych pomieszczeń – pomieszczeń 
tym ostatnim przypadku tylko do mocy 25 kW).  
Kocioł powinien stać na ognioodpornym podłożu, którego rozmiary muszą być większe od 
podstawy kotła przynajmniej o 500 mm po przedniej stronie kotła i o 100 mm z pozostałych stron.  
Kocioł c.o. powinien być tak usytuowany, aby był zapewniony swobodny dostęp, dla 
właściwej obsługi i czyszczenia. Nośność podłoża powinna być odpowiednia do masy kotła 
wraz z wodą. Najbliższe otoczenie kotła tj. ściany i strop pomieszczenia powinny być 
wykonane z materiałów niepalnych. 

3.7 Wentylacja pomieszczenia 
Pomieszczenie, w którym ustawiono kocioł powinno posiadać kanały wentylacji 
grawitacyjnej  
 nawiewny - otwór w oknie lub ścianie o przekroju nie mniejszym jak 200 cm2 (dla kotłów o 
mocy do 25 kW) lub 400 cm2 (dla kotłów powyżej 25 kW) 
 wywiewny – otwór usytuowany w miarę możliwości przy kominie pod stropem 
pomieszczenia  o przekroju nie mniejszym jak 196 cm2. 
 UWAGA: 
W pomieszczeniu, w którym zainstalowano kocioł zabrania się stosowania wyciągowej wentylacji mechanicznej.  

 

3.8 Podłączenie kotła do komina 
Przewody kominowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-87/B-02411 i 
PN-89/B-10245 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania i 
badania przy odbiorze” oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. Nr 
75). 
Czopuch kotła należy podłączyć do komina za pomocą łącznika spalin wykonanego z blachy 
stalowej, który należy nasadzić na wylot czopucha, osadzić w kominie i uszczelnić. Łącznik 
powinien wznosić się lekko ku górze (minimum 1%). Jeżeli ze względów budowlanych czopuch 
kotła będzie miał długość przekraczającą 400 mm, zaleca się izolowanie czopucha izolacją 
cieplną. Komin powinien zapewnić odpowiedni ciąg dla prawidłowej pracy kotła. Najmniejsze 
dopuszczalne wymiary przekroju komina murowanego należy przyjąć jako 140x210 mm. Przekrój 
kominów stalowych nieizolowanych cieplnie powinien być o 20% powiększony.  
Kominy z rur stalowych powinny być wyższe o 15-20% od kominów murowanych. 
Minimalne wymiary czopucha przekroju poprzecznego komina oraz wartości wymaganego 
ciągu spalin dla poszczególnych wielkości kotłów  zestawiono w Tabeli 2. 
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Komin, do którego podłączony jest kocioł musi być szczelny oraz wolny od innych 
podłączeń. Zaleca się izolowanie komina izolacją cieplną.  
UWAGA: 
 Kocioł musi być podłączony wyłącznie do samodzielnego kanału kominowego zapewniający uzyskanie 

wymaganego ciągu. 
 Stan techniczny komina, do którego ma być podłączony kocioł powinien ocenić kominiarz. 
 Zaleca się sporządzenie projektu budowlanego kotłowni i instalacji grzewczej z wykonanymi 

obliczeniami aerodynamicznymi instalacji wyciągowej spalin. 

3.9 Podłączenie kotła do instalacji grzewczej 
Instalacje centralnego ogrzewania c.o. w zależności od obiektu mogą różnić się od siebie, 
dlatego miejsce i sposób podłączenia kotła powinny być zgodne z wytycznymi w projekcie c.o.. 
Przykładowy schemat prawidłowo wykonanych zabezpieczeń urządzenia ogrzewania 
wodnego systemu otwartego przedstawiono na Rys. 2.  
UWAGA:  
1. Kocioł może być podłączony wyłącznie do instalacji grzewczej typu grawitacyjnego lub z wymuszonym obiegiem 

wody, w systemie otwartym.  
 Instalacja, w której będzie pracował kocioł musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-91/B-02413 
dotyczącej zabezpieczenia instalacji ogrzewczych wodnych systemu otwartego. 

2. Kocioł nie może być podłączony do instalacji grzewczej wykonanej z tworzyw sztucznych.  
 

W celu połączenia kotła z instalacją grzewczą należy wykonać następujące prace: 
 rurę powrotną z instalacji z króćcem powrotnym kotła połączyć za pomocą 
złącza gwintowanego-śrubunku, 
 rurę zasilającą instalację z króćcem zasilającym kotła połączyć za pomocą 
złącza gwintowanego - śrubunku, 
 sprawdzić i zainstalować osprzęt kotła, 
 połączyć zasilanie wodą instalacji grzewczej i kotła. 

Należy pamiętać o właściwym uszczelnieniu połączeń gwintowanych przy pomocy materiałów 
do tego przeznaczonych, a także o zaślepieniu wszystkich niewykorzystywanych króćców. Nie 
należy podłączać kotła do instalacji poprzez jego wspawanie. Takie podłączenie powoduje 
utratę gwarancji  
UWAGA:  
W celu zabezpieczenia kotła przed powrotem do wymiennika z instalacji wody o temperaturze poniżej 600C zaleca się 
stosowanie układu grzewczego z mieszaniem i regulację parametrów czynnika grzewczego poprzez mieszacz lub 
sprzęgło bez ingerencji w parametry pracy kotła. Układy takie łączą w sobie dwie funkcje:  

 mieszają ciepłą wodę z zasilania z chłodniejszą wodą powrotną umożliwiają tym samym płynna regulację 
temperatury wody grzewczej w stosunku do potrzeb systemu grzewczego, 

 chronią kocioł przed niskotemperaturową korozją i zwiększają efektywność ogrzewania wody użytkowej 
w  zbiorniku c.w.u. (jeśli taki zamontowano w instalacji i podłączono do obiegu kotła). 

 Pozwala to na podwyższenie sprawności układu i żywotności kotła.  

 
 

 
Rys. 2  Zalecane schematy podłączeń kotła do instalacji grzewczej 

 
 



INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA TYPU PELLELEPHANT| 10 
 

 

3.10 Podłączenie kotła do instalacji elektrycznej 
Pomieszczenie kotłowni powinno być wyposażone w instalację elektryczną 230/50Hz 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Instalacja bez względu na jej rodzaj 
powinna być zakończona gniazdem wtykowym wyposażonym w styk ochronny. Stosowanie 
gniazda bez podłączonego zacisku ochronnego PE może skutkować porażeniem prądem 
elektrycznym. 
Podłączenie elektryczne sterownika  
Sterownik kotła jest uniwersalnym kontrolerem sterującym pracą kotła. Zadaniem sterownika 
jest utrzymywanie stałej, żądanej przez użytkownika temperatury na kotle. Proces kontroli 
spalania odbywa się poprzez dynamiczne sterowanie pracą palnika, pompy obiegowej  
i pompy ciepłej wody użytkowej w sposób optymalny dla procesu spalania.  
Przed podłączeniem i uruchomieniem sterownika należy bezwzględnie zapoznać się  
z Instrukcją obsługi sterownika kotłów CO  
Sterownik jest zamontowany na wierzchniej ścianie kotła. Do sterownika podłączone są do 
odpowiednich gniazd urządzenia peryferyjne: 

 Palnik; 
 Czujnik temperatury, 
 Pompa obiegowa c.o. 
 Pompa obiegowa c.w.u. 
 Regulator pokojowy, 
 Przewód zasilający z uziemieniem do podłączenia do gniazda instalacji elektrycznej 

230V/50Hz. 
 
Sterownik należy podłączyć osobnym przewodem, zabezpieczonym bezpiecznikiem 2-4 A oraz 
wyłącznikiem przeciwprądowym o prądzie zadziałania (opóźnieniu) max 20mA. Na przewodzie 
zasilającym sterownika nie można podłączać żadnych innych urządzeń. 
Zabrania się stosowania wszelkiego rodzaju przedłużaczy. Wadliwa instalacja może 
spowodować uszkodzenie sterownika lub pompy obiegowej oraz stanowi zagrożenie dla 
użytkowników kotłowni. 
 Do kotłów SKP PELLELEPHANT może być podłączony wyłącznie sterownik rekomendowany i montowany przez firmę 

„Krzaczek”.  Zastosowanie innego sterownika będzie skutkowało utratą gwarancji. 
   Podłączenie instalacji elektrycznej może wykonać jedynie elektryk z aktualnymi uprawnieniami. 
   Jakichkolwiek napraw elektrycznej instalacji zasilającej kocioł można dokonywać jedynie przy    
  odłączonym  zasilaniu na bezpieczniku. 

 
3.11 Napełnianie kotła 
Do napełniania kotła zaleca się użycie wody miękkiej, o twardości 5-100n (1,78÷3,58 
mval/dm3), bez zanieczyszczeń mechanicznych. Zaleca się do ewentualnego zmiękczenia 
wody, użycie środków chemicznych zgodnie z zaleceniami producentów środków. Woda 
oraz stykające się z wodą materiały muszą być zgodne z wymaganiami normy PN-93/ 
C-04607. 
Zasilanie wodą może być dokonane przez kurek spustowy zamontowany (na króćcu 
spustowym kotła) np. za pomocą węża elastycznego, który po napełnieniu instalacji do 
momentu uzyskania przelewu z rury sygnalizacyjnej naczynia wzbiorczego i zamknięciu kurka 
spustowego kotła należy odłączyć od kotła. Dopuszcza się wykonanie połączenia do 
napełnienia instalacji i uzupełniania ubytków w instalacji przez połączenie stałe 
pod warunkiem, że połączenie będzie zaopatrzone w zawór zwrotny antyskażeniowy, 
zabezpieczający przed cofnięciem się wody z instalacji grzewczej oraz zawór odcinający. 
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UWAGA:   
Jakość wody w znacznym stopniu wpływa na trwałość instalacji c.o. w tym kotła. 
Jeśli z jakiegokolwiek powodu wystąpił brak wody w układzie kocioł – instalacja nie wolno uzupełniać  zimną wodą. 
Możliwie szybko ostudzić kocioł do temperatury 30 oC (w razie potrzeby usuwając palący się opał) i dopiero po 
ostudzeniu kotła uzupełnić wodę i od początku rozpocząć rozpalanie. Dopływ zimnej wody na ściany kotła w 
momencie, gdy są one gorące grozi zniszczeniem kotła. W krańcowych przypadkach może pociągnąć za sobą straty 
w obiektach budowlanych i obrażenia u ludzi. 
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Rys.3 Schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego
wyposażonego w jeden kocioł, pompa zamontowana na
powrocie (wg PN-91/B-02413).

RO - rura odpowietrzająca
RP - rura przelewowa
RW - rura wzbiorcza
RS - rura sygnalizacyjna
RB - rura bezpieczeństwa

RO-odpowietrzenie instalacji
wg PN-91/B-02420
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4. EKSPLOATACJA KOTŁA  
4.1 Rozpalanie kotła 
Proces rozpalania kotła szczegółowo opisany jest w instrukcji obsługi palnika i instrukcji 
regulatora kotła.  

4.2 Proces palenia w kotle 
W czasie normalnej pracy kotła opalanego pelletem należy tylko okresowo kontrolować 
ilość paliwa w zasobniku i okresowo czyścić wymiennik z popiołu. 
Kotły typu SKP PELLELEPHANT  wymagają odpopielania i czyszczenia palnika po skończonej pracy 
Regulator automatycznie utrzymuje nastawioną temperaturę regulując ilość dostarczanego 
paliwa i powietrza do palnika. 
 
Gdy temperatura wody wylotowej z kotła spadnie poniżej 40°C regulator wyłącza 
automatycznie wentylator i pompę cyrkulacyjną. Jeżeli temperatura wody przekracza 40°C 
przed oczyszczeniem wymiennika i popielnika należy wyłączyć regulator. 
W instalacji centralnego ogrzewania zapotrzebowanie ciepła zmienia się wraz ze zmianą 
warunków zewnętrznych, pory dnia, zmiany temperatury powietrza zewnętrznego.  
Wydajność kotła, a wiec temperaturę wody na wylocie z kotła reguluje automatycznie 
regulator w zależności od temperatury nastawionej. 

 

4.3 Zaburzenia w pracy kotła- zanim zadzwonisz po serwis 
Przypominamy, iż w przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu klient pokrywa koszty przyjazdu i pracy 
jednostki serwisowej. Zanim Państwo wezwiecie na pomoc fabryczny serwis, prosimy zapoznać się z poniższymi 
najczęściej występującymi zakłóceniami pracy kotła, które są efektem nieprawidłowego zainstalowania kotła 
lub wadliwie zaprojektowanej instalacji c.o. 
 

OBJAWY PRZYCZYNA SPOSÓB USUNIĘCIA 

Z kotła wydostaje się 
woda (wyciek), 
podczas pierwszych 
rozruchów 

Tak zwane pocenie się kotła 
(kondensacja) 

Rozpalić w kotle uzyskując temperaturę powyżej 
80ºC i utrzymać ją przez min. 6-8 godzin, w razie 
potrzeby czynność powtórzyć. Ograniczyć 
odbiór ciepła 

Dym wydostaje się z 
drzwiczek  

Niedrożny komin lub kanały w kotle Sprawdzić drożność komina oraz jego 
parametry. 

Niewłaściwe połączenie kotła  z 
kominem Sprawdzić połączenie kotła z kominem. 

Resztki paliwa dostały się pod zawias 
lub szczeliwo 

Sprawdzić sznurek /szczeliwo uszczelniające 
drzwiczki 

Awaria wentylatora 
nadmuchowego. Sprawdzić funkcjonowanie wentylatora. 

Brak napięcia w sieci elektrycznej 
zasilającej regulator Sprawdzić elektryczną instalację zasilającą. 

Nie można uzyskać 
wysokiej temperatury 
na kotle 

Zła regulacja kotła 

Wadliwa praca regulatora temperatury – 
sprawdzić czy czujnik temperatury jest 
prawidłowo osadzony w studzience pomiarowej 
kotła.  
Jeżeli szafka sterownicza kotła nie funkcjonuje 
prawidłowo zajrzyj do instrukcji obsługi 
regulatora. 

Błędnie dobrana moc kotła 
(wielkość) 

Przeliczyć dokładnie zapotrzebowanie ciepła, 
zgodnie z projektem i dobrać właściwą wielkość 
kotła- wymienić kocioł. 
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Zbyt mała wartość opałowa paliwa 

Zła jakość paliwa np. duża zawartość popiołu o 
niskiej temperaturze topliwości, o niskiej wartości 
opałowej - gorsze paliwa należy spalać w 
okresach cieplejszych, gdy wymagana jest 
mniejsza wydajność. 

Zanieczyszczenie powierzchni 
konwekcyjnych kotła Oczyścić kanały konwekcyjne kotła. 

Nagły wzrost 
temperatury  i ciśnienia 
w kotle 

Zamknięte zawory. Brak odbioru 
ciepła Otworzyć zawory 

Zamarznięte naczynie, awaria 
pompy obiegowej 

Sprawdzić drożność rur bezpieczeństwa. 
Zaizolować naczynie wzbiorcze 

UWAGA: 
W razie wystąpienia zakłóceń w pracy kotła (nadmierny wzrost temperatury wody, intensywne 
wydobywanie się dymu do pomieszczenia kotłowni itp.) należy włączyć tryb wygaszania kotła. Kotłownia 
powinna być w tym czasie intensywnie wietrzona, a obsługujący kocioł ubezpieczany przez drugą osobę pozostającą 
na zewnątrz pomieszczenia kotłowni. Dopiero po wystudzeniu kotła i instalacji c.o. należy rozpocząć rozpoznanie 
przyczyn awarii.  

4.4 Wyłączenie kotła z pracy 
Po zakończonym sezonie grzewczym, lub w innych przypadkach planowego wyłączenia  
z pracy kotła, należy wyłączyć kocioł, a po wygaśnięciu kotła i jego ostudzeniu należy 
usunąć z palnika i popielnika pozostałości po spalanym paliwie. Następnie przeprowadzić 
oględziny kotła (wewnątrz jak i na zewnątrz) oraz wyposażenia dodatkowego, a następnie 
przeprowadzić czynności związane z konserwacją.  

UWAGA: 
Bez wyraźnej potrzeby (jak np.: konieczność likwidacji powstałych przecieków) nie należy opróżniać instalacji  
z wody. Woda powinna się znajdować w układzie przez cały rok gdyż skutecznie zabezpiecza (od wewnątrz) 
kocioł i instalację przed korozją. Wyjątkiem od tej zasady jest przerwa  w ogrzewaniu w czasie mrozów. 
 

4.5 Konserwacja kotła 
W celu uzyskania oszczędnego zużycia paliwa należy utrzymać w czystości komorę 
paleniskową, przegrody oraz kanały konwekcyjne kotła. 
W komorze paleniskowej należy oczyszczać ściany, pokład rusztowy przez drzwiczki zasypowe 
oraz paleniskowo -popielnikowe. Kanały konwekcyjne należy czyścić od przodu kotła. 
Czyszczenie kanałów winno się odbywać przy użyciu szczotek drucianych na 
przedłużaczach oraz różnego rodzaju skrobaków i szpachli stalowych. Czynności powyższe 
należy wykonywać w czasie postoju kotła. Dokładne oczyszczenie kotła należy wykonać 
przynajmniej raz w miesiącu, przy spalaniu gorszych gatunków paliwa (zawierających 
większą ilość popiołu) - czynności tych należy dokonywać częściej. Systematyczne 
czyszczenie kotła zapobiega trudnościom z usuwaniem zanieczyszczeń z powierzchni 
ogrzewalnych kotła, oraz spadkowi jego wydajności, a co za tym idzie wzrostowi zużycia 
paliwa.  
 
4.6 PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI KOTŁA 

 W czasie eksploatacji kotła należy w szczególności przestrzegać poniższych zasad: 
1. Przed rozpaleniem ognia w kotle: 

 sprawdzić czy instalacja jest prawidłowo napełniona wodą, 
 skontrolować szczelność i drożność przewodu kominowego ( wyczystki, itp.), 
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 upewnić się czy naczynie wzbiorcze wraz z rurami dopływowymi i odpływowymi jest 
sprawne technicznie, drożne i właściwie ocieplone. 

2. Podczas obsługi kotła używać odpowiednich narzędzi i sprzętu ochrony osobistej 
(właściwe ubranie, okulary ochronne, rękawice, obuwie). 

3. W czasie otwierania drzwiczek nie należy stać na wprost, a jedynie z boku. 
4. Jeśli występuje przerwa w ogrzewaniu w czasie mrozów należy bezwzględnie spuścić 

wodę z instalacji, aby nie dopuścić do jej zamarznięcia, co może prowadzić  
do zniszczenia instalacji. 

5. Zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza w kotłowni poprzez wentylację nawiewno – 
wywiewną. 

6. Nie stosować w kotłowni wentylacji wyciągowej mechanicznej. 
7. Usunąć z pobliża kotła i kotłowni materiały łatwopalne oraz żrące.  
8. Nigdy nie zalewać wodą ognia w palniku celem wygaszenia.. 
9. Jako czynnik grzewczy stosować wyłącznie wodę (najlepiej uzdatnioną). 
10. Czyścić kocioł tylko w czasie przerwy w pracy kotła. 
11. Nigdy nie używać do rozpalania ognia cieczy łatwopalnych takich jak olej napędowy czy 

benzyna lub tym podobne.  
12. Przebywając w pobliżu kotła należy zwrócić szczególną uwagę na niezaizolowane 

powierzchnie kotła (drzwiczki, pokrywy, wyczystek), które mogą rozgrzewać się do 
wysokich temperatur (powyżej 100˚C). Bezpośrednie dotknięcie tych elementów grozi 
oparzeniem. Do obsługi używać rękawic ochronnych. 

 

5. UTYLIZACJA KOTŁA   
W celu utylizacji kotła należy go przekazać specjalistycznej firmie utylizacyjnej zgodnie  
z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). Osprzęt 
elektroniczny dołączony do kotła podlega selektywnej zbiórce odpadów elektrycznych  
i elektronicznych i przed zezłomowaniem należy go odłączyć od kotła 
 

6. WARUNKI GWARANCJI 
1) Producent udziela 5 lat  gwarancji od daty zakupu na szczelność połączeń spawalniczych 

lecz nie dłużej niż 6 lat od daty produkcji dla kotłów o mocy do 36 kW, oraz 3 lata na 
pozostałe elementy . Na kotły o mocy powyżej 36 kW producent udziela 3 lata gwarancji 
na szczelność połączeń spawalniczych, lecz nie dłużej niż 4 lata od daty produkcji 

2) Serwis 48 godzinny dotyczy naprawy usterek szczelności wymiennika kotła. Pozostałe 
usterki powstałe w okresie gwarancyjnym producent zobowiązuje się usunąć w terminie 
14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o awarii. W szczególnych przypadkach 
producent zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia terminu naprawy. 

3) Nie podlegają naprawie lub wymianie elementy zużywające się podczas eksploatacji: 
uszczelki drzwiczek i wyczystek, stalowe wkłady ekranowe.  

4) Gwarancja zostaje przedłużona o okres od zgłoszenia do naprawy do dnia usunięcia usterki. 
5) Wykonanie przyłącza elektrycznego do kotła przez osobę nie posiadającą stosownych 

uprawnień, samowolne dokonywanie przez nabywcę lub osoby nieuprawnione jakichkolwiek 
napraw kotła, zmian w jego konstrukcji lub izolacji w okresie gwarancyjnym jest niedozwolone  
i skutkuje unieważnieniem nn. warunków gwarancyjnych. 

6) Uszkodzenia sterowania spowodowane przepięciami instalacji elektrycznej nie podlegają 
gwarancji. 
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7) Brak obowiązkowych przeglądów oraz odnotowanego tzw. rozruchu zerowego kotła przez 
uprawnionego instalatora, potwierdzonego wpisem do „Karty serwisowej urządzenia”,  
a także brak rozliczenia finansowego naprawy kotła z winy klienta powodują utratę gwarancji.  

8) Posiadanie uzupełnionej karty gwarancyjnej , podstemplowanej przez producenta, 
sprzedającego, instalującego i kupującego jest warunkiem gwarancji i bezpłatnej naprawy 
gwarancyjnej. 

9) W wyniku stwierdzenia braku możliwości naprawy przez serwis producenta kocioł zostanie 
wymieniony bezpłatnie na nowy. 

10) W wypadku niesłusznej reklamacji koszty dojazdu serwisu pokrywa użytkownik. 
11) Gwarancja nie obejmuje zabiegów konserwacyjnych i czyszczenia kotła. 
12) Gwarancja zostaje cofnięta w wypadku stwierdzenia uszkodzeń wskutek: 

 niewłaściwego transportu i magazynowania kotła, 
 niewłaściwego zainstalowania kotła do instalacji grzewczej i komina, (m.in. muszą być 

spełnione wymagania Polskich Norm PN-91/B-02413, dotyczących zabezpieczenia 
urządzeń, ogrzewań wodnych systemu otwartego oraz naczyń wzbiorczych systemu 
otwartego. Tym samym wyklucza się montaż kotłów do układów zamkniętych.)  

 zamontowanie w kotle innego sterownika niż sterowniki oferowane przez ZPH Stanisław 
Krzaczek 

 korozji elementów stalowych kotła powstałej w wyniku wykraplania się wody i 
produktów spalania spowodowanego stałym stosowaniem wilgotnych paliw (drewno, 
węgiel) z jednoczesnym utrzymywaniem niskiej temperatury wody powrotnej poniżej 600C, 

 stosowania do zasilania instalacji wody o twardości innej niż zalecanej w nn. instrukcji  
(5-100n) 

 niewłaściwej konserwacji, 
 naruszeń mechanicznych, 
 przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia roboczego (wybrzuszania, pęknięcia kotła itp.) 

13) Okres i warunki gwarancji sterownika i wentylatora są zamieszczone w kartach 
gwarancyjnych ich wytwórców. Producent kotła nie odpowiada za utrudnienia w eksploatacji 
kotła spowodowane awarią w/w urządzeń. Ich wytwórcy zapewniają naprawę usterek 
powstałych w okresie gwarancyjnym w terminie 14 dni od daty otrzymania. Uszkodzony 
sterownik lub wentylator należy przesłać bezpośrednio do jego producenta lub za 
pośrednictwem punktu sprzedaży. Do urządzenia powinna być dołączona karta 
gwarancyjna oraz opis uszkodzenia. Koszty związane z transportem, ubezpieczeniem  
i zapewnieniem odpowiedniego opakowania ponosi klient. 

14) Producent nie zapewnia urządzeń zastępczych na czas naprawy gwarancyjnej. 
 
 
 
 

 
 

......................................................                                       ................................................................................................. 
       Miejscowość, data                              pieczęć i podpis producenta / sprzedawcy 
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7. KARTA SERWISOWA URZĄDZENIA 

ZPH Krzaczek Sp.zo.o 
Klikawa, ul. Leśna 5   24-100 Puławy 

Tel/fax + 48 81 880 60 18 
 

WYPEŁNIA UŻYTKOWNIK 
 

Imię: 
 
Nazwisko: 
 

Nr fabryczny urządzenia:  
Znamionowa moc kotła: Tel: 

 Data produkcji: 

Podpis i pieczęć producenta 

Adres zainstalowania kotła: 
 

WYPEŁNIA SPRZEDAJĄCY 
Numer dokumentu sprzedaży: 
Data Sprzedaży: Zapoznałem się z niniejszą instrukcją montażu i 

eksploatacji 
 
Data i podpis Użytkownika:  
 
………………………………………….………. Podpis i pieczęć sprzedającego. 

 
INSTALATOR- Wykonawca instalacji (firma 
instalująca i uruchamiająca kocioł) 

Instalacja została wykonana zgodnie z przepisami 
nadzoru budowlanego oraz obowiązującymi 
przepisami prawa, a także uruchomiona z pozytywnym 
rezultatem. 
 
Data i podpis Instalatora: 

 

Data i miejsce instalacji i pierwszego rozruchu kotła:  
 

Podpis i pieczęć instalującego. 
 Użytkownik zapoznany został z przepisami 

bezpieczeństwa oraz zasadami obsługi, konserwacji i 
instalacji kotła. 
 
 
Data i podpis Użytkownika: 
………………………………………….………. 

 
 
Wypełniać może wyłącznie upoważniony personel 
 

DATA ZAKRES WYKONANYCH PRAC FIRMA  PODPIS  
SEWISANTA 
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ZPH Krzaczek Sp.zo.o. KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE 

2015/1189 UZUPEŁNIAJĄCYM DYREKTYWĘ PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE 

Identyfikator modelu SKP PELLELEPHANT  15 kW 

Kocioł kondensacyjny: nie Kocioł kogeneracyjny na paliwo 
stałe: nie Kocioł wielofunkcyjny: nie 

Paliwo: 

 

Paliwo Inne 
odpowiednie 

paliwo: 

Os 
Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania 

pomieszczeń 
 zalecane % PM OGC CO NOX 

    mc /m3 
Polana, wilgotność ≤ 25 %  nie      

Zrębki, wilgotność 15-35 % 
 

nie 
     

Zrębki, wilgotność > 35 % 
 

nie 
     

Drewno prasowane w postaci peletów lub 
brykietów tak  ≥77 ≤30 ≤16 ≤352 ≤157 

Trociny, wilgotność ≤ 50 %  nie      

Inna biomasa drzewna  nie      

Biomasa niedrzewna  nie      

Węgiel kamienny  nie      

Węgiel brunatny (w tym brykiety) 
 

nie 
     

Koks  nie      

Antracyt 
 

nie 
     

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego  

nie 
     

Inne paliwo kopalne 
 

nie 
     

Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy i 
paliwa kopalnego 

 

nie 
     

Inna mieszanka biomasy i paliwa 
kopalnego 

 

nie 
     

 
Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu paliwa zalecanego przez producenta: 
Parametr Symbol Wartość J.m. 

Wytworzone ciepło użytkowe 
przy znamionowej mocy 
cieplnej Pn 15 kW 

przy 30 % znamionowej 
mocy cieplnej 

Pp 4,5 kW 

dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność 
elektryczna 
przy znamionowej mocy 
cieplnej 

η p N.A. % 

 

 
Parametr Symbol Wartość J.m. 
Sprawność użytkowa 
przy znamionowej mocy 
cieplnej η n 85,1 % 

przy 30 % znamionowej 
mocy cieplnej 

η p 81,6 % 

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne 

przy znamionowej mocy 
cieplnej elmax 0,024 kW 

przy 30 % znamionowej 
mocy cieplnej 

 
elmin 0,024 kW 

urządzeń wtórnych do redukcji emisji, 
w stosownych przypadkach 

N.A. kW 

w trybie czuwania PBSB 0,009 kW 
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ZPH Krzaczek Sp.zo.o. KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE 
2015/1189 UZUPEŁNIAJĄCYM DYREKTYWĘ PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE 

Identyfikator modelu SKP PELLELEPHANT  25 kW 

Kocioł kondensacyjny: nie Kocioł kogeneracyjny na paliwo 
stałe: nie Kocioł wielofunkcyjny: nie 

Paliwo: 

 

Paliwo Inne 
odpowiednie 

paliwo: 

Os 
Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania 

pomieszczeń 
 zalecane % PM OGC CO NOX 

    mc /m3 
Polana, wilgotność ≤ 25 %  nie      

Zrębki, wilgotność 15-35 % 
 

nie 
     

Zrębki, wilgotność > 35 % 
 

nie 
     

Drewno prasowane w postaci peletów lub 
brykietów 

tak 
 

 ≥79 ≤23 ≤11 ≤249 ≤161 

Trociny, wilgotność ≤ 50 %  nie      

Inna biomasa drzewna  nie      

Biomasa niedrzewna  nie      

Węgiel kamienny  nie      

Węgiel brunatny (w tym brykiety) 
 

nie 
     

Koks  nie      

Antracyt 
 

nie 
     

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego  

nie 
     

Inne paliwo kopalne 
 

nie 
     

Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy i 
paliwa kopalnego 

 

nie 
     

Inna mieszanka biomasy i paliwa 
kopalnego 

 

nie 
     

Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu paliwa zalecanego przez producenta: 
Parametr Symbol Wartość J.m. 

Wytworzone ciepło użytkowe 
przy znamionowej mocy 
cieplnej Pn 25 kW 

przy 30 % znamionowej 
mocy cieplnej 

Pp 7,5 kW 

dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: sprawność 
elektryczna 
przy znamionowej mocy 
cieplnej 

η p N.A. % 

 
 
 
 
 

Parametr Symbol Wartość J.m. 
    
Sprawność użytkowa 
przy znamionowej mocy 
cieplnej η n 85,0 % 

przy 30 % znamionowej 
mocy cieplnej 

η p 83,3 % 

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne 

przy znamionowej mocy 
cieplnej elmax 0,024 kW 

przy 30 % znamionowej 
mocy cieplnej 

 
elmin 0,024 kW 

urządzeń wtórnych do redukcji emisji, 
w stosownych przypadkach 

N.A. kW 

w trybie czuwania PBSB 0,009 kW 
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     Data  …..................................... 
ZPH Krzaczek Sp.o.o. 
Klikawa, ul. Leśna 5 
24-100 Puławy 
    ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE nr.............................. 
   ( zgłoszenie telefoniczne, fax. e-mail ) wypełnia zgłaszający 
  
Typ kotła ................................................................. Rok produkcji ...................................................................... 
 
Opis usterki 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 
Imię i Nazwisko Reklamującego .......................................................................................................................... 
Adres ..................................................................................................................................................................... 
Nr. Telefonu .......................................Miejsce zakupu kotła  .......................................................... 
SERWIS (wypełnia serwis) 
Data przekazania zgłoszenia  
serwisantowi.................................................................godz...................................   
Imię i Nazwisko serwisanta ........................................................... 
 
Wyrażam zgodę na przegląd i naprawę kotła przez serwisanta firmy ,,ZPH Stanisław Krzaczek” 
 
        podpis klienta …...................................... 
 
Stwierdzona wada przez serwisanta 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
Opis naprawy kotła 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
Naprawa gwarancyjna 
Naprawa pogwarancyjna 
Naprawa płatna 
Ilość km do klienta …..............................x  1,23 zł/km = ….......................... 
 
czas pracy serwisanta …..........................x  60  zł/h   = ….......................... 
 
         Razem      …........................... 
 
Data usunięcia usterki .................................................. Podpis serwisanta............................................................ 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb ZPH 
Stanisław Krzaczek niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o 
ochronie dóbr osobowych, 
Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883 ) 
 
 
                                 Podpis klienta/użytkownika ............................................................... 
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