
lNsTYTUT ENERGETYKl
Instytut Badaw czy

01-330 Warszawa, ul. Mory 8

ę-mail : instytut. energetyk i@ien. com. p l
www.ien.com.pl
nr konta: 2ż 1160 2202 0000 0000 ż987 3013

tel. 22 3451-200
fax 22 836 63 63
Regon: 000020586
NIP: 525-00-08-7 61 KRS:
0000088963

LABoRAToRIUM BADAwcze xortów l URzĄDzeŃ cnzewczycH
93Ł3|Łódź,ul. Dostawcza 1 tel.(042)6400821

ZAŚWIADCZENIE ED/6 7 I l t9
Kocioł wodny SKP MAX 12

opalany węglem kami;ffilł 
;;g-entu 

groszek

Syrrbole: PKWiU 28.22.12-00.50
produkowany przez:

Zal<ład, P ro d u kcyj n o Ha n d lowy Sta n i sław Krzaczek
24-100 Puławy, ul. Leśna 5.

Kocioł wodny SKP MAX 12 spehria wymogi doĘczące ekoprojektu (ecodesigrr) określonę Rozporządzeniem Komisji
([]E) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

2009/l25lWE w odniesieniu do wymogów doĘczących ekopĄektu dla kotłów na paliwa stałe.

'Zaświadczenie wydano na podstawie wyników badń laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 141/l9-LG.

kierownik Laboratorium

il łJ, . lnstytt^lt Badawczy
zaktad Badań

Urząd z,ęfl Bnergetycznych CUE
93-231 Łódź, ul, Dostawcza 1

tel. 42 640-08-21

Łodź; dnia 31.05 .ż019 r.

Parametr Symbol Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efektywność energ ęty czna
ogrzewani a pomie szczęh Ts 82 %

> 7 5 dla kotłow o nominalnej mocy grzęwęzej ś 20 kW
> 77 dlakotłow o nominalnej mocy grzęwczej > 20 kW

Parametr Parametr Parametr

Wytwarzane ciepło
uzytkowe

Sprawność uzytkowa
Zużycte ęnergii elektrycznej na

potrzeby własne
Emisj e doĘczące sezonowęgo ogrzewania

pomiesz częń dla paliwa zalecanego
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Wymogi ekopro ektu: ś40 <20 < 500 ś 350

(podpis) (podpis)
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